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Notice de montage 
 
 V-SYS PRO Flat Top 

 
 
Pour le montage du panneau sur le bac, se reporter à la notice fournie 
avec la quincaillerie du bac. 
 

1. Montage du micro onduleur et câblage : 

 
Kit 1 bac/1 panneau seul  
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Kit 2 bacs/2 panneaux : 
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Raccordement électrique avec micro-onduleurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boitier AC pour micro-onduleur : 

Câble 230VAC micro-onduleur (S) 
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Câble alimentation secteur 230VAC 

Câble de terre 

 BOITIER AC (E052) 

N N L L 

Raccordement 

secteur 230VAC 

Ph/N/Terre Câble de terre 6mm2 

 

T 

Câble double isolement 

3 x 2,5mm2 (Ph/N/Terre) 

Utiliser le connecteur étanche pour raccorder le micro-

onduleur au boitier AC avec un câble de rallonge. 

Câble double isolement 3 x 2,5mm2 (Ph/N/Terre) pour 

raccorder le micro-onduleur au boitier AC 

Bouchon isolant 

Bretelles de terre 6mm2 à visser sur le cadre 

aluminium PV 

Bretelles de terre 6mm2 à visser sur Le micro-onduleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE PV 


